	Годовой план ремонта электротехнического оборудования ЭРЦ №8 на 2012 год.


	№
	Наименование оборудования
	Модель, тип
	Инвентарный №
	Категория сложности
	Норматив времени
	дата последнего ремонта
	Год установки
	План ремонта в месяц в нормочасах.
	Всего нормо-часов

	
	
	
	
	
	
	
	
	янв.
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ГПП "Берёза" 110/6 Т -1 
	ТДТН-10000/110
	75372
	42,0
	4,7
	авг.10
	1972
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,4
	 
	 
	 
	 
	197,4

	2
	ГПП "Берёза" 110/6 Т -2
	ТДТН-10000/110
	75874
	42,0
	4,7
	авг.11
	1972
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	3
	ТСН
	ТМ - 63/6
	394265
	6,0
	4,7
	июл.10
	1972
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,2
	 
	 
	 
	 
	 
	28,2

	4
	ТП-1 (Т - 1)
	ТМ-1000/6
	1101
	22,0
	4,7
	апр.11
	1975
	 
	
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	5
	ТП-1 (Т - 2)
	ТМ-630/6
	32521
	19,0
	4,7
	мар.10
	1977
	 
	 
	89,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,3

	6
	 ТП-2 (Т - 1)
	ТМ-1000/6
	209
	22,0
	4,7
	мар.10
	1977
	 
	 
	103,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,4

	7
	 ТП-2 (Т - 2)
	ТМ-1000/6
	1534
	22,0
	4,7
	мар.11
	1975
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	8
	ТП-3 (Т - 1)
	ТМ-1000/6
	1625
	22,0
	4,7
	апр.10
	1974
	 
	 
	 
	103,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,4

	9
	ТП-3 (Т - 2)
	ТМ-1000/6
	2585
	22,0
	4,7
	мар.11
	1976
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	10
	ТП-5 (Т - 1)
	ТМ-630/6
	21419
	22,0
	4,7
	апр.11
	1975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	11
	ТП-5 (Т - 2)
	ТМ-1000/6
	2580
	19,0
	4,7
	май.10
	1976
	 
	 
	 
	 
	89,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,3

	12
	 ТП-5 Б (Т - 1)
	ТСМ-560/6
	923
	16,0
	4,7
	апр.11
	1963
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	13
	ТП-6 (Т - 1)
	ТМ-630/6
	21398
	19
	4,7
	апр.10
	1975
	 
	 
	 
	89,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,3

	14
	ТП-6 (Т - 2)
	ТМ-630/6
	314131
	19
	4,7
	мар.11
	1979
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	15
	ТП-7 (Т - 1)
	ТМ-1000/6
	1945
	22,0
	4,7
	май.10
	1976
	 
	 
	 
	 
	103,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,4

	16
	ТП-12 (Шалимово)
	ТМ-30/6
	205532
	4,0
	4,7
	июн.10
	1964
	 
	 
	 
	 
	 
	18,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,8

	17
	ТП-13 (Шалимово)
	ТМ-400/6
	17341
	15,0
	4,7
	июн.10
	1964
	 
	 
	 
	 
	 
	70,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,5

	18
	ТП-14 (ДОЛ "Юг")
	ТМ-160/6
	13920
	12,0
	4,7
	июл.10
	1971
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,4
	 
	 
	 
	 
	 
	56,4

	19
	ТП-19 (Т - 1)
	ТМ-400/6
	416912
	16,0
	4,7
	июн.10
	1972
	 
	 
	 
	 
	 
	75,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,2

	20
	ТП-19 (Т - 2)
	ТМ-400/6
	416910
	16,0
	4,7
	июн.11
	1972
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	21
	ТП-20
	ТСМА-320/6
	3030
	13,0
	4,7
	июн.11
	1979
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	22
	ТП-22 (Т - 1)
	ТМ-250/6
	334477
	13,0
	4,7
	июл.10
	1970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61,1
	 
	 
	 
	 
	 
	61,1

	23
	ТП-22 (Т - 2)
	ТМ-250/6
	334352
	13,0
	4,7
	июл.11
	1970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	24
	ТП-24 (Т - 1)
	ТМ 400/6
	448957
	16,0
	4,7
	сен.10
	1972
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,2
	 
	 
	 
	75,2

	25
	ТП-24 (Т - 2)
	ТМ 400/6
	460716
	16,0
	4,7
	июл.11
	1973
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	26
	ТП-36 (Т - 1)
	ТМЗ-630/6
	2388
	19,0
	4,7
	окт.10
	1980
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,3
	 
	 
	89,3

	27
	ТП-36 (Т - 2)
	ТМЗ-630/6
	 
	19,0
	4,7
	авг.11
	1980
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	28
	ТП-38 (Т - 1)
	ТМ-400/6
	58404
	16,0
	4,7
	сен.11
	1978
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	29
	ТП-38 (Т - 2)
	ТМ-400/6
	58859
	16,0
	4,7
	окт.10
	1978
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,2
	 
	 
	75,2

	30
	КТП-101 ( Т - 1 )
	ТМЗ-1000/6
	6768
	22,0
	4,7
	сен.10
	1970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,4
	 
	 
	 
	103,4

	31
	КТП-101 ( Т - 2 )
	ТМЗ-1000/6
	6772
	22,0
	4,7
	окт.11
	1970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	32
	КТП-102 ( Т - 1 )
	ТМЗ-1000/6
	4544
	22,0
	4,7
	ноя.10
	1970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,4
	 
	103,4

	33
	КТП-102 ( Т - 2 )
	ТМЗ-1000/6
	4552
	22,0
	4,7
	сен.11
	1970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	34
	КТП-103 ( Т - 1 )
	ТМЗ-1000/6
	7275
	22,0
	4,7
	окт.11
	1970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	35
	КТП-103 ( Т - 2 )
	ТМЗ-1000/6
	7272
	22,0
	4,7
	ноя.11
	1970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	36
	КТП-104 ( Т - 1 )
	ТМЗ-1000/6
	6739
	22,0
	4,7
	ноя.10
	1970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,4
	 
	103,4

	37
	 КТП-105  (Т - 1 )
	ТМ-1000/6
	14366
	22,0
	4,7
	дек.11
	1974
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	38
	 КТП-105  (Т - 2 )
	ТМ-1000/6
	14373
	22,0
	4,7
	май.11
	1974
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	39
	 КТП-106
	ТМ-400/6
	439509
	22,0
	4,7
	июн.11
	1972
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	 
	ЯЧЕЙКИ КРУ 6 кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ячейки ГПП с МВ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	С 1по 3 (3 ед.)
	КРН - 10У
	 
	36,0
	4,7
	апр.11
	 
	 
	 
	 
	169,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,2

	41
	С 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.)
	К - 6У
	 
	168,0
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	394,8
	394,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	789,6

	42
	С 13-15,17,20-23, 27-32, 34 (15 ед.)
	КРУН - К VIII
	 
	180,0
	4,7
	авг.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	423,0
	423,0
	 
	 
	 
	 
	846,0

	 
	Ячейки с МВ на ТП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	НА ТП - 1 (3 ед.)
	КРН - 10У
	 
	20,4
	4,7
	фев.11
	 
	 
	95,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,9

	44
	НА ТП - 2 (4 ед.)
	КРН - 10 У
	 
	27,2
	4,7
	мар.11
	 
	 
	 
	127,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,8

	45
	НА ТП - 3 (3 ед.)
	КРН - 10 У
	 
	20,4
	4,7
	апр.11
	 
	 
	 
	 
	95,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,9

	46
	НА ТП - 5 (3 ед.)
	КРН - 10 У
	 
	20,4
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,9
	 
	 
	 
	95,9

	47
	НА ТП - 6 (3 ед.)
	КРН - 10 У
	 
	20,4
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,9
	 
	 
	 
	95,9

	48
	НА ТП - 7 (7ед.)
	КРН - 10 У
	 
	47,6
	4,7
	окт.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	223,7
	 
	 
	223,7

	49
	НА РП - 4 (11 ед.)
	КРН - 10 У
	 
	74,8
	4,7
	ноя.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351,6
	 
	351,6

	50
	НА РП - 622 (6 ед.) 2000 А
	КРУ - КВП 6/01
	 
	40,8
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	191,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	191,8

	51
	НА РП - 6106 (5 ед.) 2000 А
	КРН - 10 У
	 
	25,0
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	117,5
	 
	 
	 
	117,5

	 
	Ячейки с разъединителями 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	НА ТП - 1 (3 ед.)
	КРН - 10У
	 
	8,4
	4,7
	мар.11
	 
	 
	 
	39,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,5

	53
	НА ТП - 2 (2 ед.)
	КРН - 10У
	 
	5,6
	4,7
	мар.11
	 
	 
	 
	26,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,3

	54
	НА ТП - 3 (3 ед.)
	КРН - 10У
	 
	8,4
	4,7
	апр.11
	 
	 
	 
	 
	39,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,5

	55
	НА ТП - 5 (3 ед.)
	КРН - 10У
	 
	8,4
	4,7
	апр.11
	 
	 
	 
	 
	39,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,5

	56
	НА ТП - 6 (1 ед.)
	КРН - 10У
	 
	2,8
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	13,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,2

	57
	ТП-14 (ДОЛ "Юг") (3 ед.)
	КСО - 6
	 
	6,9
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	32,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,4

	58
	ТП-19 (6 ед.)
	КСО - 272
	 
	13,8
	4,7
	авг.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,9
	 
	 
	 
	 
	64,9

	59
	ТП-24 (6 ед.)
	КСО - 366
	 
	13,8
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,9
	 
	 
	 
	64,9

	60
	ТП-38 (2 ед.)
	К - 366
	 
	5,6
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,3
	 
	 
	 
	26,3

	61
	НА РП - 4 (4 ед.) и ТН
	К - 6У
	 
	19,2
	4,7
	окт.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,2
	 
	 
	90,2

	62
	НА РП - 65 (4 ед.) 2000 А
	КРН - 10
	 
	11,2
	4,7
	окт.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,6
	 
	 
	52,6

	63
	НА РП - 6106 (3 ед.) 2000 А
	КРН - 10
	 
	8,4
	4,7
	окт.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,5
	 
	 
	39,5

	 
	РАЗЪЕДИНИТЕЛИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	НА ТП-13 (Шалимово)                       (1 ед.) 400 А
	 
	 
	0,7
	4,7
	мар.11
	 
	 
	 
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,3

	65
	НА ТП-5 Б (3 ед.) 600 А
	 
	 
	2,1
	4,7
	мар.11
	 
	 
	 
	9,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,9

	66
	НА ТП-20 (1 ед.) 200 А
	РВ - 6
	 
	0,7
	4,7
	мар.11
	 
	 
	 
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,3

	 
	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	НА ТП-36 (2 ед.) 
	 
	 
	3,8
	4,7
	фев.11
	 
	 
	17,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,9

	 
	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	НА ТП-5 "Б" (3 ед.) 50 А
	ПК - 6
	 
	0,9
	4,7
	авг.11
	 
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,2
	 
	 
	 
	 
	8,5

	69
	НА ТП-12 (Шалимово) (3 ед.) 
	ПК - 6
	 
	0,9
	4,7
	авг.11
	 
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,2
	 
	 
	 
	 
	8,5

	70
	НА ТП-13 (Шалимово) (3 ед.) 
	ПК - 6
	 
	0,9
	4,7
	авг.11
	 
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,2
	 
	 
	 
	 
	8,5

	 
	КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	100 кВар (9 ед.) 
	 
	 
	36
	4,7
	дек.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169,2
	169,2

	72
	150 кВар (9 ед.) 
	 
	 
	63
	4,7
	дек.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,1
	296,1

	73
	120 кВар (2 ед.) 
	 
	 
	10
	5,7
	дек.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57,0
	57,0

	74
	175 кВар (3 ед.) 
	 
	 
	21
	4,7
	дек.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,7
	98,7

	75
	200 кВар (2 ед.) 
	АЕЕ 110
	 
	15,0
	4,7
	дек.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,5
	70,5

	76
	250 кВар (1 ед.) 
	 
	 
	7,5
	5,7
	янв.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,8
	42,8

	77
	300 кВар (2 ед.) 
	УКЛН
	 
	19,0
	4,7
	дек.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,3
	89,3

	 
	СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	Внутренний контур молниеотвода (заземлитель) на 100 п/м
	4
	4,7
	дек.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,8
	 
	 
	 
	 
	
	18,8

	 
	СБОРНЫЕ ШИНЫ, ШИНОПРОВОДЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	Соединительные шины одной ячейки (107 ед.)
	214
	4,7
	дек.11
	 
	 
	125,7
	125,7
	125,7
	 
	125,7
	 
	125,7
	125,7
	125,7
	125,7
	
	1005,8

	80
	Шинопровод 6 кВ (ГПП "Берёза" от Т-1 и Т-2 до РУ 6кВ) - 10 п/м (25 м.)
	5
	4,7
	мар.11
	 
	 
	 
	23,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,5

	81
	Кабельные перемычки 6кВ на ТП - 19 и ТП - 24 между секциями сборных шин (50м)
	0,55
	4,7
	апр.11
	 
	 
	 
	 
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,6

	82
	Шинопровод 0,4 кВ (ТП-2 от Т-1 и Т-2 до РУ 0,4 кВ на 1000А) - (25 м.)
	3,75
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	17,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,6

	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РУБИЛЬНИКИ НА 0,4кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	НА ТП - 1 АВМ - 10 на 1500А (3ед), автоматы на 1000А (1ед), на 600А (1ед), руб-ки (19 ед)
	31,3
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	147,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147,1

	84
	НА ТП - 2 АВМ - 10 (1ед),автоматы на 1500А (3ед),на 400А (2ед),руб-ки (15 ед)
	28,7
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	134,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	134,9

	85
	НА ТП - 3 АВМ - 10 (1ед),автомат на 1500 А (3 ед),                                     руб-ки (16 ед)
	27,2
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	127,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,8

	86
	НА ТП - 5 АПУ-1600А (1ед), автомат на 1500А,                                           руб-ки (20 ед)
	22,0
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	103,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,4

	87
	НА ТП - 5 Б руб-ки на 400А (4 ед)
	4,4
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,7

	88
	НА ТП - 6  АВМ - 20 СВ (3ед), АВМ - 4 НВ (14 ед)
	18,8
	4,7
	окт.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	88,4

	89
	НА ТП - 7 АВМ - 20 СВ на 2000А (1ед), А-3344 на 600А (4ед)
	12,8
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,2
	 
	 
	 
	 
	 
	60,2

	90
	НА ТП - 12 РПВ-200 (1ед), РП-6 (3 ед)
	2,5
	4,7
	авг.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,8
	 
	 
	 
	 
	11,8

	91
	НА ТП - 13 РПВ-200 (1ед), РП-6 (3 ед)
	2,5
	4,7
	авг.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,8
	 
	 
	 
	 
	11,8

	92
	НА ТП - 14 руб-ки на 400А (5 ед)
	5,5
	4,7
	авг.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,9
	 
	 
	 
	 
	25,9

	93
	НА ТП - 19 руб-ки на 400А (8 ед)
	8,8
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,4
	 
	 
	 
	41,4

	94
	НА ТП - 20 АПУ на 100А (1ед), руб-ки на 250А (3 ед)
	4,6
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,6
	 
	 
	 
	21,6

	95
	НА ТП - 22 АВМ - 20 СВ (5ед), АВМ - 4 НВ (5 ед)
	9,0
	4,7
	окт.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,3
	 
	 
	42,3

	96
	НА ТП - 24 на 1000А (3ед), на 250А (13 ед)
	35,8
	4,7
	окт.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,3
	 
	 
	168,3

	97
	НА ТП - 36 на 1000А (1ед), на 250А (4 ед)
	5,8
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,3
	 
	 
	 
	27,3

	98
	НА ТП - 38 автоматы на 600А (3ед), на 200А (6ед), руб-ки на 400А (8 ед)
	18,7
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,9
	 
	 
	 
	87,9

	99
	НА ТП - 101 АВМ - 20 СВ (5ед), автомат на 600А (12 ед)
	55,5
	4,7
	авг.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260,9
	 
	 
	 
	 
	260,9

	100
	НА ТП - 102 АВМ - 20 СВ (5ед), автомат на 600А (8 ед)
	49,5
	4,7
	авг.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232,7
	 
	 
	 
	 
	232,7

	101
	НА ТП - 103 АВМ - 20 СВ (5ед), автомат на 600А (12 ед)
	55,5
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260,9
	 
	 
	 
	 
	 
	260,9

	102
	НА ТП -104 АВМ - 20 СВ (1ед), автомат на 600А (6 ед)
	16,5
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,6
	 
	 
	 
	 
	 
	77,6

	103
	НА ТП - 105 АВМ - 20 СВ (3ед), автомат на 600А (7 ед)
	33,0
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155,1

	104
	НА ТП - 106 АВМ - 20 СВ (1ед), автомат на 600А (5 ед)
	15,0
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70,5

	 
	КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 6кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ЦРП - 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	ААШВ - 3 х 95 (70 м) (с ячейки - 1 до ТП - 20)
	0,8
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,9

	106
	АСБ - 3 х 50 (315 м) (с ячейки - 2 до ТП - 38, Т - 1)
	3,5
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,3

	107
	АСБ - 3 х 70 (300м) (с ячейки - 8 до ТП - 105,Т - 1)
	3,3
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,5
	 
	 
	 
	 
	 
	15,5

	108
	АСБ - 3 х 120 (388 м) (с ячейки - 9 до ТП - 7, Т - 1)
	4,7
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,9

	109
	АСБ - 3 х 120 (455 м) (с ячейки - 10 до ТП - 6, 1 секция)
	5,5
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	25,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,7

	110
	АСБ - 3 х 150 (725 м) (с ячейки - 11 до ТП - 2, 1 секция)
	9,4
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,3

	111
	АСБ - 3 х 95 (260 м) (с ячейки - 13 до ТП - 19, 1 секция)
	3,1
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,7
	 
	 
	 
	 
	 
	14,7

	112
	АСБ - 3 х 95 (620 м) (с ячей-ки - 14 до ТП - 101, Т - 2)
	7,4
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,0

	113
	АСБ - 3 х 95 (240 м) (с ячей-ки - 15 до ТП - 102, Т - 2)
	2,9
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	13,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,5

	114
	АСБ - 3 х 120 (175 м) (с ячей-ки - 17 до РП - 622, Т - 2)
	2,1
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,9

	115
	АСБ - 3 х 95 (175 м) (с ячей-ки - 21 до ТП - 103, Т - 1)
	2,1
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,9
	 
	 
	 
	 
	 
	9,9

	116
	АСБ - 3 х 70 (300 м) (с ячей-ки - 22 до ТП - 105, Т - 1)
	3,3
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,5

	117
	АСБ - 3 х 95 (240 м) (с ячей-ки - 28 до ТП - 104)
	2,9
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	13,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,5

	118
	АСБ - 3 х 95 (175 м) (с ячей-ки - 29 до ТП - 103, Т - 2)
	2,1
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,9

	119
	АСБ - 3 х 95 (330 м) (с ячей-ки - 30 до ТП - 101,  Т - 1)
	4,0
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,6
	 
	 
	 
	 
	 
	18,6

	120
	АСБ - 3 х 70 (120 м) (с ячей-ки - 31 до РП - 622,  Т - 1)
	1,3
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,2

	121
	АСБ - 3 х 95 (260 м) (с ячей-ки - 32 до ТП - 19,  1 секция)
	3,1
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	14,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,7

	122
	АСБ - 3 х 95 (260 м) (с ячей-ки - 34 до ТП - 102,  Т - 1)
	3,1
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,7

	123
	АСБ - 3 х 95 (600 м) (с ячей-ки - 36 до ТП - 3,   1 секция)
	7,2
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,8
	 
	 
	 
	 
	 
	33,8

	124
	АСБ - 3 х 150 (725 м) (с ячей-ки - 37 до ТП - 2, 2 секция)
	9,4
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,3

	125
	АСБ - 3 х 95 (440 м) (с ячей-ки - 38 до ТП - 7 "А", 1 секция)
	5,3
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	24,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,8

	126
	АСБ - 3 х 50 (600 м) (с ячей-ки - 40 до ТП - 5"Б")
	6,6
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,0

	127
	АСБ - 3 х 70 (400 м) (с ячейки - 41 до РП - 6106, 1 секция)
	4,4
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,7
	 
	 
	 
	 
	 
	20,7

	128
	АСБ - 3 х 150 (250 м) (с ТП - 1 (1) до ТП - 2, секция 1)
	3,3
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,3

	129
	АСБ - 3 х 150 (250 м) (с ТП - 1 (2) до ТП - 2, секция 2)
	3,3
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,3
	 
	 
	 
	 
	 
	15,3

	130
	АСБ - 3 х 70 (182 м) (с ТП -3 до ТП - 6, 1 секция)
	2,0
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,4

	131
	АСБ - 3 х 70 (650 м) (с ТП - 5 до ТП - 7, 1 секция)
	7,2
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	33,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,6

	132
	АСБ - 3 х 70 (650 м) (с ТП - 5 до ТП - 7, 2 секция)
	7,2
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,6

	133
	ААБ - 3 х 70 (500 м) (с ТП - 5"Б" до ТП - 24, 1 секция)
	5,5
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,9
	 
	 
	 
	 
	 
	25,9

	134
	АСБ - 3 х 95 (20 м) (с ТП - 7 до РУ 6кВ ТП - 7)
	0,2
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,1

	135
	ААШС - 3 х 70 (80 м) (с ТП - 7 1 СШ до РУ 6кВ ТП - 7 2СШ)
	0,9
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,1

	136
	ААБ - 3 х 70 (150 м) (с ТП - 13 до ЛЭП - 601)
	1,7
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,8
	 
	 
	 
	 
	 
	7,8

	137
	АСБ - 3 х 70 (390м) (с ТП - 14 до опоры 11)
	4,3
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	20,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,2

	138
	АСБ - 3 х 120 (50 м)  (с РП - 622 до ТП - 22, Т - 1)
	0,6
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,8

	139
	АСБ - 3 х 120 (50 м) (с РП - 622 до ТП - 22, Т - 2)
	0,6
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,8
	 
	 
	 
	 
	 
	2,8

	140
	АСБ - 3 х 70 (15 м) (с РП - 6106 до ТП - 106)
	0,2
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,8

	141
	ААБ - 3 х 120 (140 м) ( с ТП - 19 до ТП - 36, 1 секция)
	1,7
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	7,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,9

	142
	ААБ - 3 х 120 (140 м) (с ТП - 19 до ТП - 36, 2 секция)
	1,7
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,9

	143
	АСБ - 3 х 70 (240 м) (с РП - 6106 до ввод с РП - 622, 2 секция)
	2,6
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,4
	 
	 
	 
	 
	 
	12,4

	144
	АСБ - 3 х 50 (403 м) (с РП - 6106 до ТП - 38, 1 секция)
	4,4
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,8

	 
	ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ 110 кВ и 6 кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	145
	АС-185 (150 м) (с НиГРЭС-На-кат ЦБК до                                     ГПП "Берёза" Т-1)
	5,25
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	146
	АС-185 (2350 м) (с НиГРЭС-ПС "Чистое" до                                         ГПП "Берёза" Т-2)
	82,25
	4,7
	авг.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	147
	А-35 (30 м) (от ЛЭП 602 до ТП - 12)
	0,3
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	148
	А-35 (200 м) (от ТП - 885 до опора 11)
	2,0
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0

	 
	КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ до 1 кВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	149
	Кабели контрольные КРПТ - 2   0,5 км
	20,0
	4,7
	авг.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94,0
	 
	 
	 
	 
	94,0

	150
	ААБ - 1 - 3х120 + 1х25 (60 м) (с ТП - 1 до ул.Горького дд №№ 35,36)
	0,5
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5

	151
	ААБ - 1 - 3х150 + 1х50 (93 м) (с ТП - 1 до Корпуса № 9)
	0,9
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	янв.
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	

	152
	ААБ - 1 - 3х70 + 1х25 (186 м) (с ТП - 1 до ул.Филатова (опора))
	1,9
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,7
	 
	 
	 
	 
	 
	8,7

	153
	ААБ - 1 - 3х95 + 1х50 (74 м)  (с ТП - 1 до цеха № 37)
	0,7
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,1

	154
	АСБ - 1 - 3х120 + 1х70 (232 м) (с ТП - 1 до Корпуса № 9 а)
	2,4
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	11,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,4

	155
	АСБ - 1 - 3х150 + 1х50 (220 м) (с ТП - 1 до ТП - 2 (перемычка))
	2,4
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,4

	156
	ААБ - 1 - 3х35 + 1х16 (114 м)  (с ТП - 1 до Насосной кислых стоков)
	0,9
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,3
	 
	 
	 
	 
	 
	4,3

	157
	КРПТ - 3х70 + 1х25 (88 м) (с ТП - 1 до Наружное освещение и охрана)
	0,8
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,7

	158
	ААБ - 1 - 3х120 + 1х25 (128 м) (с ТП - 1 до АТС)
	1,3
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,0

	159
	ААБ - 1 - 2 (3х120 + 1х50) (262 м) (с ТП-2 до ТП - 5 (перемычка))
	2,8
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,9

	160
	ААБ - 1 - 3х120 + 1х50 (210 м)  (с ТП-2 до ДОЦ)
	2,2
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,4
	 
	 
	 
	 
	 
	10,4

	161
	КРПТ - 2 (3х35 + 1х10) (53 м) (с ТП-2 до ж/д крана)
	0,4
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0

	162
	ААБ - 1 - 3х35 + 1х16 (104 м) (с ТП-2 до Насосной кислых стоков)
	0,8
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	3,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,9

	163
	АСБ - 1 - 3х120 + 1х50 (176 м) (с ТП-2 до ТП - 3 (перемычка))
	1,8
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,3

	164
	РШ - 2 (3х150 + 1х150) (172 м) (с ТП - 3 до ТП - 6 (перемычка))
	1,9
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,9
	 
	 
	 
	 
	 
	8,9

	165
	КРПТ - 4х50 (130 м) (с ТП - 3 до ДОЦ)
	1,2
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,5

	166
	КРПТ - 2 (3х50 + 1х10) (58 м) (с ТП - 5 до Станции пожаротушения ф - 1)
	0,5
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5

	167
	КРПТ - 2 (3х50 + 1х10) (58 м)  (с ТП - 5 до Станции пожаротушения ф - 2)
	0,5
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,5

	168
	КРПТ - 2 (3х50 + 1х10) (110 м) (с ТП - 5 до Склада 2-го отдела ф - 1)
	1,0
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,9
	 
	 
	 
	 
	 
	4,9

	169
	КРПТ - 2 (3х50 + 1х10) (110 м) (с ТП - 5 до Склада 2-го отдела ф - 2)
	1,0
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,9

	170
	КРПТ - 3х50 + 1х16 (41 м) (с ТП - 6 до Швейного участка)
	0,4
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	1,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,7

	171
	ААШВ - 3х70 + 1х16  (140 м) (с ТП - 6 до ж/д депо)
	1,3
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,3

	172
	ААШВ - 3х95 (180 м) (с ТП - 6 до ООО "НУПП ВОС")
	1,8
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,5
	 
	 
	 
	 
	 
	8,5

	173
	ААШВ - 4х50 (120 м) (с ТП - 6 до БРУ - РСЦ)
	1,1
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,4

	174
	ААБ - 3х95 + 1х16 (89 м) (с ТП - 6 до ДОЦ (вентильные системы))
	0,8
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,0

	175
	КРПТ - 3 (3х50 + 1х50) (80 м) (с ТП - 6 до Зарядной ЦЗВП и ПК)
	0,8
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,6

	176
	ААБ - 3 (3х120 + 1х50) (200 м) (с ТП - 6 до ЗиП)
	2,0
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,4
	 
	 
	 
	 
	 
	9,4

	177
	ААБ - 3х120 + 1х50 (280 м) (с ТП - 6 до Насосная питьевой воды)
	3,1
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	14,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,5

	178
	ААШВ - 3х50 + 1х16 (160 м) (с ТП - 7 до Гаража)
	1,4
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,8

	179
	ААШВ - 3х50 + 1х16 (170 м) (с ТП - 7 до Гаража)
	1,5
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,2
	 
	 
	 
	 
	 
	7,2

	180
	ААБ - 3х240 (70 м) (с ТП - 7 до ТП - 81 (перемычка))
	0,7
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,3
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	181
	Короткозамыкатель (2 ед.)
	КЗ -110
	 
	1,8
	4,7
	май.11
	 
	 
	 
	 
	 
	8,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,5

	182
	Отделитель (2 ед.)
	ОД - 110
	 
	1,8
	4,7
	июн.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,5

	183
	Заземлитель (2 ед.)
	ЗОН - 110У
	 
	1,8
	4,7
	июл.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,5
	 
	 
	 
	 
	 
	8,5

	184
	Разъединитель (4 ед.)
	РЛНД - 110
	 
	19,2
	4,7
	авг.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,2
	 
	 
	 
	 
	90,2

	185
	Ограничитель перенапряжений (6 ед)
	ОПН-110
	 
	5,4
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,4
	 
	 
	 
	25,4

	186
	Разрядник (8 ед.)
	РВС - 35
	 
	4,8
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,6
	 
	 
	 
	22,6

	187
	Разрядник (2 ед.)
	РВС - 15
	 
	0,8
	4,7
	сен.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,8
	 
	 
	 
	3,8

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,7
	239,5
	552,0
	947,1
	1 287,7
	1 455,6
	1 234,1
	1 550,8
	934,6
	906,9
	684,1
	823,6
	10 628,5
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